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PRAVILNIK
O ZASTITI OD POZARA

Perusié, sijecanj 2023.godine



Na temelju ¢lanka 21. stavka 1. Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine 92/10, 114/22),
¢lanka 3. Pravilnika o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od poZara (Narodne novine 116/11)
direktor Perusi¢ d.o.o, dana 15.01.2023. godine donosi

PRAVILNIK
0 ZASTITI OD POZARA

LTEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim Pravilnikom razraduju se pojedine odredbe Zakona o zastiti od pozara, propisa donesenih
na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa ¢ijim se pojedinim odredbama ureduju pitanja
od znacaja za sprjeavanje pozara i drugih nesrea te gubitak ili oStecenje sredstava za rad i
zaStitu zivota i zdravlja [judi.

Clanak 2.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je direktor Drustva.

Clanak 3.

Osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od pozara u
Drustvu je direktor Drustva ili vanjski suradnik odreden od strane Osnivaca.

Osoba zaduzena za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od pozara
duZzna je posjedovati uvjerenje o poloZenom stru¢nom ispitu.

Ustanova moZe obavljanje poslova zastite od poZzara prenijeti na treCu osobu sukladno ¢lanku 20.
Zakona o zastiti od pozara.

Clanak 4.

Ovim Pravilnikom utvrduju se:

— obveze i odgovornosti u provedbi mjera zastite od pozara;

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera
zastite od pozara;

- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zastite od pozara, te ovlastenja, obveze i
odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole;

- upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zastite od pozara;



- osobe zaduZene za odrzavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje
sigurnog odvijanja tehnoloSkog procesa te drugih instalacija i uredaja ¢ija neispravnost
moze prouzroditi pozar i tehnolosku eksploziju;

- osobe zaduZene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajucih organizacijskih i
tehnickih mjera zaStite od poZara u slu€ajevima privremenog povecanog poZarnog rizika;

- kretanje i ponaSanje na prostorima ugrozenim od pozara i tehnoloskim eksplozijama;

— ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poZara;

— mjere zaStite od poZara i mjere zabrane i ogranicenja iz zastite od poZzara te prostorije i
prostori na koje se one odnose;

— odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih mjera zastite od pozara

- prijelazne i zavr$ne odredbe.

Clanak 5.
Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- popis i raspored vatrogasnih aparata;
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata.

Drugi provedbeni planovi zastite od pozara:

Plan evakuacije (nacrt) izraden je i postavljen u objektu u blizini ulaza. Na planu evakuacije su
oznaceni izlazni putovi i mjesto na kojem je plan postavljen.

Upute za siguran rad i postupanje u slucaju pozara na pojedinim radnim mjestima s povecanim
opasnostima za nastanak i moguce posljedice od pozara ili tehnoloske eksplozije razradene su i
postavljene pored strojeva.

Clanak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i misljenja, uvjerenja, svjedodZbe, upisnici i druge
isprave iz podrudja zastite od pozara pohranjuju se i Cuvaju kod direktora.

Clanak 7.

Sustav zastite od poZara i eksplozija obuhvaca norme ponasanja radnika i tre¢ih osoba za vrijeme
rada, kretanja i boravka u gradevinama i u prostorijama kao i tehnicke normative, norme i upute
u svezi gradevina i drugih sredstava rada.

Zastita od poZara obuhvaca skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske,
tehnicke, obrazovne, promidzbene naravi utvrdene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama
tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, ¢ijim se izborom i primjenom
postize veci stupanj zastite od pozara.

Clanak 8.



Svaki radnik duzan je provoditi mjere zastite od pozara na svom radnom mjestu i mjestu rada na
nacin kako je utvrdeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave
i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provodenja mjera zastite od pozara utvrdene stavkom 1.ovog ¢lanka odnose se na sve
osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u gradevini i prostorima DruStva radi
obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju odredene poslove za DruStvo u
gradevini i prostoru Dru$tva duZni su provoditi mjere zastite od pozara prilikom obavljanja tih
radnji i drzati se naredbe i naputaka direktora DruStva.

Odgovornu osobu radova za provodenje mjera zastite od pozara vanjskog izvodaca prije poCetka
izvodenja radova imenuje vanjski izvoda¢ radova koji je duzan ime odgovorne osobe navesti u
zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zaduzena za obavljanje poslova
zaStite od pozara i unapredenje stanja zastite od poZara u DruStvu.

II. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZASTITE OD POZARA

Clanak 9.

Prava i duZnosti radnika u provedbi mjera zastite od poZzara i eksplozija su:

poduzimati, provoditi i drzati se propisanih mjera zastite od poZara na radnom mjestu i u
radnom prostoru;

upoznati se s organizacijom zastite od pozara u gradevini i prostoru te odredbama ovog
Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;
prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim
mjerama zastite od poZara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu;

tijekom rada i nakon zavr$etka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad,
funkcioniranje i ispravnost uredaja, instalacija i drugih sredstava rada, u blizoj i Siroj
radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom
nastanka poZara, odmah prijaviti osobi zaduzenoj za poslove zastite od poZara;

drzati se oznaka upozorenja i naputaka za zastitu od pozara koji su postavljeni na radnom
mjestu i u radnom prostoru;

brinuti da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i mogu¢, kako bi se nesmetano
koristila oprema i sredstva za gaSenje poZara i otklonile posljedice;

odbiti rad na radnom mjestu s pove¢anim opasnostima od pozara i eksplozije kao i
izvr$avanje poslova i zadataka ako nisu osigurane mjere za zastitu od poZara i eksplozije;
aktivno sudjelovati u gaSenju pozara na gradevini i prostorima Drustva;

Suvati i paZljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gaSenje poZara te postupati
prema oznakama upozorenja i znakovima ovjeSenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu;



- poznavati razmjestaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gaSenje pozara te njihovu
uporabu.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA
ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZASTITE OD POZARA

Clanak 10.
Posebna ovlaStenja i duZnosti u podrudju zastite od pozara u gradevini i prostoru DruStva imaju:

— direktor, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi;
— osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od
pozara.

Clanak 11.

Direktor nadzire provedbu mjera zastite od poZara uz pomo¢ osobe zaduZene za obavljanje
poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara.

Clanak 12.

Direktor je odgovoran za provodenje mjera zastite od pozara u gradevini i prostorima Drustva, te
ima sljedeca posebna ovlastenja i duZnosti:

— organizira i uskladuje rad osobe zaduZzene za obavljanje poslova zastite od pozara i
unapredenje stanja zastite od poZara u primjeni mjera zastite od pozara odredenih
zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika;

—  kontrolira izvrSenje mjera zastite od pozara nalozenih od strane nadlezne inspekcije
zastite od poZara;

— suraduje s inspekcijskim sluzbama iz zastite od poZara i omogucuje im obavljanje
inspekeijskih pregleda;

- poduzima disciplinske mjere za one radnike koji ne provode mjere zaStite od poZara na
svom radnom mjestu odnosno u gradevini i prostoru DruStva,

- brine o osiguranju financijskih sredstava za provodenje i unapredivanje zastite od poZara,
na osnovu prijedloga, analiza i miSljenja odgovorne osobe za zastitu od poZara, kao i
zapisnika o izvrSenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uredaja;

— osigurava provodenje osposobljavanja radnika iz podrudja zastite od pozara; poduzima
mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zastite od poZara, a utvrdeni su
pregledom ili prijavljeni od strane odgovorne osobe za zastitu od pozara, odmah otklone;

— udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere
zastite od poZara;

— osigurati i poduzeti mjere da se neispravna odnosno upotrijebljena sredstva ili oprema u
gasenju poZara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamjene novim;

- nakon zavrSenog gaSenja poZara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i
rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila poZar na mjestu poZara osigurati
dezurstvo;



— osigurati provodenje istraznih radnji u svezi s nastalim poZarom.

Clanak 13.

Osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara
odgovorna je direktoru za pravilno i pravodobno savjetovanje u provodenju mjera zastite od
pozara utvrdenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u gradevini i
prostorima Drustva.

Osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od poZara u
podrudju zastite od poZara u gradevini i prostorima Drustva ima sljedeca prava i duZnosti:

— vrSi nadzor nad primjenom mjera zastite od pozara u objektu;

- vrSi nadzor nad radnicima glede primjene mjera zastite od poZara;

- predlaZe direktoru provodenje mjera zastite od poZara koje su propisane zakonima,
podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika;

— provodi u djelo odluke direktora donesene u svezi sa zastitom od poZara; upozorava
direktora na utvrdene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zastite od pozara te
predlaze dinamiku njihovog otklanjanja;

— suraduje pri nadzornom pregledu i omogucuje obavljanje nadzornog pregleda, te
ovlaStenim predstavnicima poslodavca pruza potrebne podatke i obavijesti;

— prati promjene,izmjene i dopune propisa i normi koji ureduju podrudje zastite od
pozara i predlaze izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz
podrucja zastite od pozara;

— vodi propisanu evidenciju iz podrucja zastite od pozara (ispitivanje ispravnosti i
funkcionalnosti sustava za gasenje pozara i zapaljivih plinova i para, ispitivanje
gromobranske instalacije, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanja strojeva i uredaja i
dr.);

- direktoru podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provodenje zastite od
pozara;

- analizira uzroke poZara i eksplozija koji su se dogodili u gradevini i na prostoru Drustva;

- provjerava provode li se mjere zastite od poZara;

— radi otklanjanja nedostataka zatite od pozara suraduje s osobama koje odrzavaju
objekte;

— obavlja i druge poslove iz podrucja zastite od poZara;

- vrsi provedbe internih pravilnika i op¢ih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zastite.

Clanak 14.



Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zastite od pozara utvrdenih Zakonom,
podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima, odgovorna osoba zastite od poZara ima
pravo:

— zapovjediti prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugroZava sigurnost
imovine ili Zivoti i zdravlje ljudi, te o tome izvijestiti direktora;

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojima postupkom neposredno ugrozava sigurnost
imovine i ljudi (unosi otvorenu vatru u pozarno ili eksplozivno ugroZen prostor, obavlja
zavarivanje ili druge poZarno opasne radnje, te o tome obavijestiti direktora;

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gaSenje pozara
te ukoliko je potrebno, uputiti radnika na dodatnu obuku;

— utvrdeno neprovodenje propisanih mjera zastite od pozara prijaviti direktoru.

IV. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZASTITE OD
POZARA, TE OVLASTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE
UNUTARNJEKONTROLE

Clanak 15.
Unutarnju kontrolu u podrudju zastite od pozara organizira i provodi direktor.
Clanak 16.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zastite od poZara utvrdenih zakonom,
podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima, osoba iz prethodnog ¢lanka ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrozava sigurnost
imovine i koristi otvorenu vatru u poZarno ugrozenom prostoru, obavlja zavarivanje u
ugrozenom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sli¢no;

— narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrozava
sigurnost imovine ili Zivot i zdravlje ljudi;

— obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gaSenje
poZara, te ukoliko je potrebno, uputiti radnika na dodatnu obuku;

- radi utvrdenog neprovodenja propisanih mjera zastite od pozara poduzeti mjere propisane
ovim i/ili drugim op¢éim aktom.

Clanak 17.

Osoba zaduZzena za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od pozara
obavezna je prije poCetka rada vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gaSenje poZzara, u
smislu opce funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrdene nedostatke duzna je prijaviti direktoru koji
je iste duZan u najkracem roku otkloniti.

Clanak 18.



Ako osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zastite od
poZzara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gasenje pozara, a da takvo
stanje bitno utjeCe na siguran tijek rada i sigurnost djelatnika, ima pravo prekinuti rad.

U slucaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, duzna je o tome obavijestiti
direktora.

V. OSOBE ZADUZENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE
ODGOVARAJUCIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD
POZARA U SLUCAJEVIMA PRIVREMENOG POVECANOG POZARNOG RIZIKA

Clanak 19.

U slu€aju privremenog poveéanog pozarnog rizika zapoduzimanje odgovarajuéih
organizacijskih i tehni¢kihmjera zastiteod pozara zaduZen je direktor.

VL. KRETANJE I PONASANJE NA PROSTORIMA UGROZENIM OD POZARA I
TEHNOLOSKIM EKSPLOZIJAMA
Clanak 20.

Kretanje na prostorima ugrozenim od pozara ili tehnoloske eksplozije (kotlovnica) dozvoljeno je
radnicima koji ispuinjavaju odredbe posebnih propisa i odredbe ovog Pravilnika.

Sve osobe koje se krecu po ugrozenom prostoru moraju biti upoznate.s opasnostima i mjerama
zastite od pozara.

VILUSTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA
OD POZARA

Clanak 21.

U slu¢aju pozara potrebno je postupiti u skladu s pisanim uputama o postupanjuu slucaju pozara.

VIII. MJERE ZASTITE OD POZARA I MJERE ZABRANE I OGRANICENJA 1Z
ZASTITE OD POZARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Clanak 22.



U cilju otklanjanja uzroka nastajanja pozara, spaSavanja ljudi i imovine ugroZenih poZarom u
gradevinama, gradevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima,
primjenjuju se mjere zastite od poZara koje se odnose na:

- projektiranje i izvodenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojeéoj gradevini,
odnosno projektiranje i izgradnju novih gradevina i gradevinskih dijelova, kao i izgradnju
privremenih gradevina, te ugradnju uredaja i opreme u njima;

— izvodenje i odrZavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih,
ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju
opasnost od poZara;

- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana ;

- odrzavanje Cisto¢e u radnim i pomo¢nim prostorijama;

- oznaCavanje i odrZavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupoZarnih putova unutar gradevina i
prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;

- uporabu uredaja za grijanje i njihovo odrzavanje kao i druge mjere zavisno od postojeéih
opasnosti;

— opskrbljenost gradevine vatrogasnim aparatima &iji se broj, vrsta i lokacija utvrduju
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11, 74/13).

Clanak 23.

Prilikom odredivanja mjera zastite od pozara koriste se postojeéi zakonski i tehnicki propisi i
mjere zastite te ostale mjere zastite od poZara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

OSNOVNE MJERE ZASTITE OD POZARA
Clanak 24.

Pod osnovnim mjerama zaStite od poZara prema ovom Pravilniku smatraju se gradevinske mjere
zaStite od poZzara, mjere zaStite od pozara na elektriénim uredajima i instalacijama,
gromobranskim instalacijama, uredajima za zagrijavanje i rashladnim uredajima, na kojima moze
dodi do nastajanja i Sirenja pozara.

Clanak 25.

Pod gradevinskim mjerama zaStite od poZara smatra se svaka gradevinska aktivnost prilikom
adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje ¢iji je cilj:

— zaStita radnika koji se nalaze u gradevini i gradevinskim dijelovima,

— zaStita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,

— sprjeCavanje Sirenja poZara-lokaliziranje (prvenstveno izvan podrudja gradevine i njenih
dijelova),



- oluvanje vrijednosti i dobara u gradevini i gradevinskim dijelovima, te o€uvanje same
gradevine i njenih dijelova.

Clanak 26.

Gradevinske mjere zaStite od pozara treba provoditi prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili
gradnje nove gradevine ili dijela gradevine.

Clanak 27.

Gradevinske mjere zastite od poZara sastoje se i od pregleda postojeceg stanja gradevine i njenih
dijelova, materijala i konstrukcije u odredenim rokovima te izvodenja gradevinskih radova po
dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Gradevinske konstrukcije se pregledavaju radi
utvrdivanja stanja otpornosti protiv pozara.

1ZLAZI11IZ1LAZNI PUTOVI
Clanak 28.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubitima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti
slobodan i nezakrcéen.

Nagazna povrsina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehanickih
oSteéenja, napuknuéa, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.

Clanak 29.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo
ozna&en natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i nocu.
Osvijetljenje oznaka za evakuaciju moZe zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Clanak 30.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smjesteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren
siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omoguci odmicanje
od gradevine te brzo i sigurno napustanje tog prostora.

OTVORI U ZIDOVIMA
Clanak 31.

Sva vrata u gradevini ili gradevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata
moraju se u pravilu otvarati u smjeru izlaZenja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati
smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na
njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Clanak 32.



Svi prozori predvideni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uredaji
i sl.). Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar poZarnog
sektora.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

ZIDOVI, STUPOVI I STROPOVI
Clanak 33.

Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno vazeéim
propisima iz podrudja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojatano
odrZavanje) potrebno je pribaviti suglasnost osobe zaduZene za obavljanje poslova zastite od
poZara i unapredenje stanja zastite od pozara.

Moguca oStec¢enja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti s materijalom istih
protupoZzarnih karakteristika kao i prijasnji.

Clanak 34.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezasti¢ene otvore.
Svaki otvor ili o§tecenje u podu radi izvodenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u

prijasnje stanje.
Otvori za provodenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv
pozara.

POKROVI I KROVISTA
Clanak 35.

Krovni pokriva¢ ne smije imati mehanickih oSte¢enja. Dio krovista koje je izvedeno s
odredenom otpornosti protiv poZara, u dijelu nosivih krovnih konstrukcija i pokrivaéa, ne smiju
se popravljati s gorivim materijalom.

PROMETNICE I PRILAZI
Clanak 36.

Pristupne ceste i pozarni putovi moraju biti stalno odrzavani glede sposobnosti za promet
vozilima tako:

— da se Ciste od snijega;

- da se na njima ne obavljaju nikakvi gradevinski radovi (prekopi) dok nije osiguran drugi
pristup do gradevina;

— da nisu zakréeni vozilima;

— da su opskrbljeni odgovaraju¢om signalizacijom i znakovima.



MJERE ZASTITE OD POZARA NA INSTALACIJAMA I UREDAJIMA
Clanak 37.

Sve elektri¢ne instalacije i uredaji, te gromobranske instalacije moraju se izvoditi i odrZavati
sukladno vaze¢im normama i odredbama propisa za predmetno podrucje.

Clanak 38.

Rokovi periodi¢kog ispitivanja instalacija, uredaja, strojeva i uredaja, te stabilnih sustava za
dojavu i gasenje pozara propisani su u sklopu pravnog propisa pojedinog sustava, odnosno
zakonskim odredbama.

Posebne mjere zastite od pozara kod koristenja uredaja za zagrijavanje
Clanak 39.

Pod uredajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u
toplinsku energiju.

Clanak 40.

Periodi¢ni pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrsi ovlastena pravna osoba u skladu
s odredbama vaze¢ih propisa.

Clanak 41.

Zabranjeno je koriStenje sve dodatne opreme za zagrijavanje, nedozvoljene od strane osobe
zaduZene za obavljanje poslova zastite od poZzara i unapredenje stanja zastite od pozara koja nije
predvidena tehnickom dokumentacijom objekta.

Clanak 41.
U gradevini i prostorima Drustva postavljena su sljedeca sredstva za gaSenje pozara:

- protupani¢na rasvjeta,

- tipkala za iskljucenje elektri¢ne energije,

- sustav za detekciju zapaljivih plinova i para,
— ruéni vatrogasni aparati

Clanak 42.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gaSenje poZzara, te sprjeCavanje Sirenja
poZara, moze obavljati ovlaStena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaStenje
Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispitivanje ispravnosti vr$i se najmanje jednom godiSnje.



Clanak 43.
OdrZavanje vatrogasnih aparata obuhvaca redovni pregled i periodi¢ni servis.

Odrdavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji
je uskladen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" br. 101/11 i 74/13).

Clanak 44.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zaduzena za obavljanje poslova zastite od
pozara i unapredenje stanja zaStite od pozara, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u
prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Clanak 45.

O izvrSenim redovnim pregledima ruénih vatrogasnih aparata evidenciju vodi osoba zaduZena za
obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od poZara.

OSTALE MJERE ZASTITE OD POZARA
Clanak 46.
U svim dijelovima gradevine zabranjeno je puSenje osim u prostorijama u kojima je pusenje
dozvoljeno i oznaceno na odgovarajuéi nadin.

Clanak 47.

U odredenim dijelovima gradevine u kojima se drze ili uskladiStavaju gorivi materijali,
zabranjena je upotreba otvorenog plamena te drzanje i smjestaj tvari koje su sklone
samozapaljenju.

v

Clanak 438.

Svako koriStenje ili uskladiStenje zapaljivih plinova i tekuéina potrebno je vrsiti u skladu s
vazecim propisima iz predmetnog podrudja.

IX. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENJIVANJA PROPISANIH MJERA ZASTITE
OD POZARA

Clanak 49,

Direktor ima pravo i obvezu vrSiti nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i
provodenje rjeSenja nadlezne Policijske uprave.



Direktor je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za provodenje zakonom i
podzakonskim aktima propisanih te ovim Pravilnikom odredenih mjera zasStite od poZara i
eksplozije.

Direktor ima pravo vrSiti kontrolu rada osobe zaduZene za obavljanje poslova zastite od poZara i
unapredenje stanja zastite od poZara, a u svezi provodenja mjera zastite od poZara propisanih
Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

Za povrede obveza iz podrudja zastite od pozara, postupak za utvrdivanje odgovornosti i
poduzimanje mjera za osobu zaduzenu za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje
stanja zastite od poZara isti je kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu
njegova rada.

Clanak 50.

Zbog nepridrzavanja mjera zastite od pozara utvrdenih ovim Pravilnikom i drugim vaZe¢im
propisima Republike Hrvatske mogu se poduzeti mjere utvrdene drugim op¢im aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Clanak 51.

Mjere iz prethodnog Elanka izri€u se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridrzavanja mjera
zaStite od pozara, pri ¢emu se navedeno nepridrzavanje mjera zastita od pozara razvrstava po
mogudéim $tetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrdenih mjera zastite od poZara;
- veca odstupanja od utvrdenih mjera zastite od poZara.

Postupak za utvrdivanje odstupanja od utvrdenih mjera zastite od poZara iz stavka 1. ovog€lanka
moze pokrenuti direktor.

Clanak 52.

Manja odstupanja od utvrdenih mjera zastite od pozara su:

- nesudjelovanje u gaSenju poZzara i sprjeavanju Sirenja pozara ako su njime nastale manje
materijalne Stete nakon poZzara;

— nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi sa zastitom poZara, ako nije izazvan
pozar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna Steta;

— neprijavljivanje osobi zaduZenoj za poslove zastite od poZara pojave koja moze
prouzroditi nastanak pozara ili eksplozije;

— nemarno ili nesavjesno ponasanje prema opremi i sredstvima za gaSenje pozara;

- odbijanje rada duZeg od radnog vremena u slu¢aju kada se za to iz preventivnih razloga
zastite od pozara zahtijeva;



rad na radnom mjestu s povecanim opasnostima od poZara i eksplozija unato& spoznaji da
nisu osigurane mjere zastite od pozara.

Clanak 53.

Veca odstupanja od utvrdenih mjera zastite od poZara su:

nesudjelovanje u gaSenju pozara i sprjeSavanju nastanka $irenja poZara ako su nastale
vece Stete nakon pozara, odnosno ako su uzrokovane lak3e posljedice po zdravlje i Zivot
radnika ili za imovinu;

nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zastite od poZara &ijim postupkom je
uzrokovan poZar ili eksplozija pa je doslo do lak3ih posljedica po radnike ili imovinu;
rad na radnom mjestu s pove¢anim opasnostima od pozara i eksplozije unatog spoznaji da
nisu osigurane mjere zastite od poZara, zbog Sega je nastupila lak3a posljedica za Zivot i
zdravlje radnika ili za imovinu;

neopravdano odbijanje izvr§avanje pojedine odluke, instrukcije i naputaka iz zastite od
poZara koje su donijeli i nalozili direktor ili osoba zaduZena za obavljanje poslova zagtite
od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara, a zbog &ega je doslo do poZara iii
eksplozije s laksim posljedicama po Zivot i zdravlje radnika ili imovine;

neprijavljivanje direktoru ili osobi zaduZenoj za poslove zadtite od poZara pojavu (kvar i
sl.) koja moze prouzrogiti poZar ili eksploziju ako je time nastala lak3a posljedica za Zivot
i zdravlje radnika ili za imovinu;

nepridrZavanje propisa i pravila iz zastite od poZara na radnim mjestima s poveéanim
opasnostima od poZara, sukladno ovom Pravilniku o zastiti od pozara ako je time
ucinjena lakSa posljedica za Zivot i zdravlje radnika ili za imovinu,

odbijanje rada duZeg od punog radnog vremena u slucaju nastanka i gaSenja pozara ili u
slucaju spalavanja imovine nakon gasenja pozara ako je time nastala lak3a posljedica
za Zivot i zdravlje radnika ili za imovinu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 69.

U slucaju nejasnoca u provedbi ovog Pravilnika pravo tumadenja ima direkotr. Ovaj Pravilnik
stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 810-03/23-01/1

URBROJ: 2125-8-1-23-1

Perusié, 15. sije¢nja 2023.







